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Navod k montazi releové sady ACK 28 k tepelnému cerpadlu NIBE SPLIT
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ACK 28 — navod k montazi
Uvod Obsah sady
Toto zafizeni je uréeno k pfipojeni pfisluSenstvi ESV 28 1x kabelovy svazek
a VCC 28 k vnittnimu modulu HBS10, ktery je soucasti 2x  samorezné Srouby Torx M5
tepelného Cerpadla NIBE SPLIT. 10x kabelové pasky
1x  releova deska (AA7)
1x  §titek

1x  svorkovnice 2x1 pélova (X6)

1x svorkovnice 2x1 poélova PE (X6)

2x  svorkovnice 2x3 pélova (X6)

1x  zakoncujici deska bloku svorkovnic (X6)
4x  plastové podpéry

1x montézni deska
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Elektrické pripojeni HBS 10

Upozornéni'!

VSechna elektricka propojeni musi byt
provadéna pouze kvalifikovanym
elektrotechnikem a musi byt v souladu

s mistnimi predpisy.

HBS 10 musi byt odpojena od el. sité pfFi
instalaci sady ACK 28.

Schemata el. obvod( jsou na konci tohoto navodu.

Nasledujici vodi¢e pro ACK 28 jsou pouzity v této
sadé: 0101 az 0112.

1. Demontujte displejovou jednotku (AA4)

2. Nainstalujte dodanou releovou desku (AA7)
na stavajici releovou desku (AA6) pomoci
plastovych pfichytek (viz obr. dole)

3. Propojte obé releové desky kabelem
s rohovymi konektory ( viz obr. dole)

Relay card, -AAB Relay card, -AA7

4. Pfripojte vodiCe s plochymi koncovkami a

nulovymi &isly 0101 az 0103 nasledovné:

- Hnédé vodice s ¢islem 0101 a 0102 do
svorkovnice AA7:37

- Hnédé vodice s ¢islem 0102 a 0103 do
svorkovnice AA7:39

- Hnédy (samostatny) vodi¢ s &islem 0103
do svorkovnice AA7:41

ACK 28

5. Pfipevnéte blok svorkovnic, Stitek a plastové
prichytky na montazni desku. Nainstalujte
montazni desku na uréené misto pomoci 2
samoreznych Sroubl M5 (viz. obr.).

\ Electrical connection, X6

M5, self-tapping torx
screws

PE

—— PE2

L ana
—— AAG
~— AA7

Electrical
connection, X6

\ :
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6. Nasadte 7-pélovy rohovy konektor s nulovymi
Cisly 0108 az 0112 na releovou desku AA6
(viz obr. dole)

POZOR! Provérte, zda vodici drazka
v konektoru desky zapadne do vodiciho
vystupku v rohovém konektoru.

Pfipojte volné konce vodicl nasledovné:

X6

Modry vodi¢ s Cislem 0108 do svorkovnice
X6:6a

Hnédé vodice s Cisly 0109 a 0110 do
svorkovnice X6:3a

Cerny vodi¢ s &islem 0111 do svorkovnice
X6:1a

Sedy vodi¢ s &islem 0112 do svorkovnice
X6:2a

Guide pin
Vodici drazka

- Hnédy vodic€ s Cislem 0101 do

Edge svorkovnice X6:3b

- Zelenozluty vodi¢ s Cislem 0107 na volny
zemnici plochy kontakt - PE2 a
svorkovnici X6:5a

- Hnédy vodi€ s Cislem 0104 na plochy
kontakt AA7:38 a svorkovnici X6:4a

AAB6 . [ 7. Pripojte ostatni samostatné vodice
H -| ” ” ”H” H ” H nasledovné:
|

connector

- Hnédy vodi€ s Cislem 0105 na plochy
@ Q} Q} Q} H} Q} @ H} kontakt AA7:40 a svorkovnici X6:7a

- Hnédy vodi€ s &islem 0106 na plochy
— | N m < | n WO |~ | kontakt AA7:42 a svorkovnici X6:8a
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KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 Schorfling
Tel: +43 (0)7662 8963-0 Fax: +43 (0)7662 8963-44 E-mail: mail@knv.at www.knv.at
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NIBE Warmetechnik AG, Winterthurerstrasse 710, CH-8247 Flurlingen
Tel: (52) 647 00 30 Fax: (52) 647 00 31 E-mail: info@nibe.ch www.nibe.ch

Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ - 294 71 Benatky nad Jizerou
Tel: +420 326 373 801 Fax: +420 326 373 803 E-mail: nibe@nibe.cz www.nibe.cz

NIBE Systemtechnik GmbK Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle
Tel: 05141/7546-0 Fax: 05141/7546-99 E-mail: info@nibe.de www.nibe.de

® @@

Volund Varmeteknik, Filial af NIBE AB, Brogardsvej 7, 6920 Videbaek
Tel: 97 17 20 33 Fax: 97 17 29 33 E-mail: info@volundvt.dk www.volundvt.dk

®

NIBE - Haato OY, Valimotie 27, 01510 Vantaa
Puh: 09-274 697 0 Fax: 09-274 697 40 E-mail: info@haato.com www.haato.fi

NIBE Energy Systems Ltd3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG
Tel: 0845 095 1200 Fax: 0845 095 1201 E-mail: info@nibe.co.uk www.nibe.co.uk

® | @

NIBE Energietechniek B.V.Postbus 2, NL-4797 ZG WILLEMSTAD (NB)
Tel: 0168 477722 Fax: 0168 476998 E-mail: info@nibenl.nl www.nibenl.nl

®

NIBE AB, Fekjan 15F, 1394 Nesbru
Tel: 22 90 66 00 Fax: 22 90 66 09 E-mail: info@nibe.se www.nibevillavarme.no

®

NIBE-BIAWAR Sp. z o. o.Aleja Jana Pawta Il 57, 15-703 BIALYSTOK
Tel: 085 662 84 90 Fax: 085 662 84 14 E-mail: sekretariat@biawar.com.pl www.biawar.com.pl

@

NIBE AB Sweden, Box 14, Jarnvagsgatan 40, SE-285 21 Markaryd / \
Tel: +46-(0)433-73 000 Fax: +46-(0)433-73 190 E-mail: info@nibe.se www.nibe.eu \.( NIBE
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